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27 projektowa
Opis techniczny zawiera informacje o konieczności wykonania odkrywek fundamentów, zgodnie z informacją ze spotkania przekazana geologia 
zawiera kpl. Informacji i odkrywki nie są wymagane, proszę o potwierdzenie.

Friday, March 17, 
2023 10:29 AM

Odkrywki zostały już wykonane i opisane w DGI (załacznik do PW).
21.04.2023

28 projektowa Prosimy o przekazanie programu prac konserwatorskich
Friday, March 17, 

2023 10:29 AM

Program prac konserwatorskich jest aktualnie w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. 21.04.2023

29 projektowa Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej realizacji etapu 1 przebudowy ( elewacja, fragmenty dachu, fundamenty)
Friday, March 17, 

2023 10:29 AM

Udostępnimy
21.04.2023

30 formalno-prawna
Opis techniczny zawiera informację że zarządzający obiektem może wstrzymać prace ze względu na hałas, jak takie wstrzymania będą uwzględniane 
w harmonogramie prac ?

Friday, March 17, 
2023 10:29 AM

Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresach dużego obłożenia 
czynnej części hotelowej , do zobowiązania GW o wstrzymanie 
robót generujących hałas w sekcjach bezpośrednio przylegających 
do hotelu w godzinach porannych do godz. 10,00 , 

21.04.2023

31 projektowa Prosimy o wskazanie możliwego usytuowania zaplecza budowy – które dziedzińce mogą zostać wykorzystane na ten cel
Friday, March 17, 

2023 10:29 AM

Dla Etapu I Zamawiający przekaże GW teren ogrodzony od strony 
Kamienicy 26, dla Etapu II połowa parkingu przed kamienicą 29. 21.04.2023

32 projektowa
Opis zawiera informacje o konieczności sporządzenia inwentaryzacji budynku, czy taka inwentaryzacja nie została wykonana przez projektantów, czy 
jest wymagana nowa?

Friday, March 17, 
2023 10:29 AM

Inwentaryzacja architektoniczna została wykonana i jest 
załącznikiem do PW (rewizja 0). 21.04.2023  

33 formalno-prawna Proszę o przekazanie podpisanej umowy przyłączeniowej dla drugiej nitki zasilającej Tauron
Friday, March 17, 

2023 10:29 AM

Sfinalizowanie umowy z OSD w gestii Inwestorta.
21.04.2023

34 projektowa
Prosimy o przekazanie detalu wykończenia istniejącej elewacji i nowoprojektowanego okna.
Czy w przypadku uszkodzenia szpalet elewacji prace naprawcze mają być wykonane przez firmę posiadająca uprawnienia w zakresie konserwacji 
zabytków (która wykonywała wcześniej prace na elewacji ).

Friday, March 17, 
2023 10:29 AM

Detal taki nie zostanuie wydsany sposób obróbki szpaletu elewacji: 
w przypadku uszkodzenia należy doprowadzić do stanuu 
pierwotnego. Puyt. dot. uprawnień proszę kierować do Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Wg GP nie.

21.04.2023

35 formalno-prawna Prosimy o przekazanie standardów sieci Marriot o których mowa w załączniku nr do SWZ „Standard-Marriott-Le-Meridien-Hotels
Friday, March 17, 

2023 10:29 AM

Udostępnimy
21.04.2023

36 formalno-prawna

W kamienicach 26-27 zostały wykonane już częściowo rozbiórki i wzmocnienia stropów oraz zostały wykonane nowe piony wody i kanalizacji. Na 
przekazanym projekcie wszystkie instalacje są do wykonania na nowo – prosimy o wyjaśnienie czy istniejące nowe instalacje mają pozostać czy 
zostać zdemontowane? Jeżeli mają pozostać – kto będzie odpowiedzialny za gwarancje na nie – wykonawca wybrany w obecnym przetargu czy 
wykonawca poprzedniego etapu który te instalacje zamontował?

Friday, March 17, 
2023 10:29 AM

Instalacje mają być zdemontowane

21.04.2023

37 projektowa
W kamienicach 26-27 zostały już wykonane częściowo prace wzmacniające konstrukcję – prosimy o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja 
projektowa nie uwzględnia wykonanych już prac, zawiera jedynie dodatkowe elementy do wykonania.

Friday, March 17, 
2023 10:29 AM

Potwierdzam.
21.04.2023

38 projektowa Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej wykonanych wzmocnień oraz pierwotnego projektu wzmocnień istniejącej konstrukcji
Friday, March 17, 

2023 10:29 AM

Dokumentacja w gestii Inwestora.
21.04.2023

40 projektowa Prosimy o udostępnienie przekroju FF, przywołanego na rysunku "01-26-ROY-PT-A-DACH".
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Przekrój F-F jest wewnętrznym przekrojem GP i nie zostanie 
wydany. Linia przekrojowa zostanie poprawiona w rewizji B PW. 21.04.2023

45 projektowa Prosimy o przekazanie detalu sztukaterii z MDF widocznej na rozwinięciu ścian Recepcji 26.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Detal sztukaterii MDF widocznej na rozwinięciu ścian w recepcji 26 
jest dostępny na rysunku AW-04-07. 21.04.2023

47 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji ścianki mobilnej 01 oraz ścianki mobilnej 02.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Producent ścianek mobilnych: MODUŁ System. Ścianki mobline 
wraz z osiami prowadnic i miejscem do parkowania dostępny  
będzie w rys AW-08-01 oraz AW-08-03 w rewizji B PW  (po 
uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

50 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji sufitu napinanego występującego w restauracji.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Sufit napinany np. "Barrisol" z grafiką. Dokładne dane zostaną 
przekazane w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 21.04.2023

51 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji osłony grzejnikowej (symbol 09Z06) występującej w toaletach ogólnodostępnych.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Rezygnujemy z osłon grzejnikowych. Zaktualizowane rysunki 
zostaną  przekazane w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ). 21.04.2023



52 projektowa Prosimy o przekazanie detalu AW-03-09 dotyczącego dekoracji kutej o symbolu 03M06; przywołanego w "Karty materiałowe - Recepcja w bud 26"
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Dekoracja kuta to panel obłozony miedzią patynowaną (nie 
imitacją). Należy wykonać zgonie z wizualizacją. Inspiracją 
dekoracji są drzwi wawelskie (zdjęcie w załączniku).

21.04.2023

56 projektowa
Prosimy o przekazanie detalu wykonania bazy łóżkowej pokoi King, Queen, Suite  oraz NPS . Na przywołanym w kartach katalogowych rysunku 
"Standard King, detal zabudowy wezgłowia" jest wyłącznie detal wykonania wezgłowia.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Potrz rys. 01-26-ROY-PW-AW-10-08.
21.04.2023

57 projektowa Prosimy o przekazanie detalu wykonania ławki sypialnianej, symbol 10W24 - brak danych w dokumentacji.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Wykończenie: Laminat EGGER DĄB CHARLESTON, tkanina 
FibreGuard Intense - 03-FoProsze doprecyzować pytanie o jaki 
delat chodzi, gdyż rys. ławy jest na projekcie wnętrz pokoju.

21.04.2023

58 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji poduszek dekoracyjnych, symbol 10W36 - brak danych w dokumentacji.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Dane znajdują się na kartach materiałowych pokoii hotelowych nr 
HROKM_10W28, HROKM_10W29, HROKM_10W30. Dobór tkaniny 
do 27/04/2023.

21.04.2023

59 projektowa
Prosimy o przekazanie rysunków fundamentów "01-26-ROY-PW-K-00-00-A_Fundamenty. Budynek 26 i 27. Etap 1. Stan projektowany." i "01-26-ROY-
PW-K-00-01-A_Fundamenty. Budynek 28 i 29. Etap 2. Stan projektowany." w formacie DWG.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Brakujące rysunki DWG zostały przekazane inwestorowi 
zastępczemu w dn. 12/04/2023. 21.04.2023

60 projektowa Prosimy o przekazanie rysunku "01-26-ROY-PW-K-02-00-A_Konstrukcja antresoli - Budynek 28. Etap 2. Stan projektowany" w formacie DWG.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Brakujące rysunki DWG zostały przekazane inwestorowi 
zastępczemu w dn. 12/04/2023. 21.04.2023

61 projektowa
Prosimy o przekazanie w formacie DWG rysunków konstrukcyjnych od "01-26-ROY-PW-K-01-00-... do 01-26-ROY-PW-K-01-14-...." - rysunki dotyczą 
m.in. stropów nad poziomem -1, ścian w poziomie -1.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Numeracja rysunków konstrukcyjnych DWG i rysunków w formacie 
PDF różni się, rysunki DWG zawierają w sobie kilka rysunków PDF. 
Proszę o ponowne sprawdzenie.

21.04.2023

62 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji wieszaka na kurtki, symbol w projekcie 10W35 - wyposażenie pokoju hotelowego.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Wieszak Seven, Stal - Wieksza Seven, kolor: czarny, h=1670 mm.
21.04.2023

63 projektowa Prosimy o przekazanie rysunków lustra o symbolu 10W39 - wyposażenie pokoju hotelowego.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Patrz rys.: 01-26-ROY-PW-AW-10-05.
21.04.2023

64 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji sufitu z metalowych siatek - symbol w projekcie 07Z18, lokalizacja: restauracja.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Siatki metalowe perforowane malowane na złoto o wymiarach 
65X65cm rozmieszczone zgodnie z rysunkiem sufitów rys. AW-07-
07. Szczegóły zostaną doprecyzowane do 27/04/2023.

21.04.2023

65 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji sufitu kasetonowego - symbol w projekcie 07Z19, lokalizacja: restauracja.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Sufit kasetonowy zamontowany na siatce, podwieszany do 
konstrukcji stropu. Kasetony wykonane zostaną z płyt meblowych 
pokrytych laminatem EGGER dąb charleston. Detal kasetonu rys 
AW-03-11. Rozmieszczenie zgodne z rysunkiem sufitów AW-07-07.

21.04.2023

66 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji płytek o symbolu 09M01 - brak danych w kartach materiałowych, lokalizacja: toalety ogólnodostępne.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Okładzina ścienna Laminam FOKOS Grafite. Dokładne dane i 
rozmieszczenie płytek zostaną wydane w rewizji B PW (po 
uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

70 projektowa
Dotyczy Conference lounge: w kartach materiałowych pod symbolem 13Z06 opisana jest ościeżnica dekoracyjna, natomiast na rysunku "01-26-ROY-
PW-AW-13-03" pod tym symbolem oznaczona jest sztukateria na ścianie (w karcie katalogowej symbol 13Z07). Proszę o wyjaśnienie o jaki element 
chodzi i jaka jest jego lokalizacja oraz detal.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Detal sztukaterii MDF widocznej na rozwinięciu ścian w recepcji 
AW-13-03 (portal windowy) jest dostępny na rysunku AW-04-07. 
Dane z kart materiałowych są poprawne. Sztukateria powinna być 
pod metką 13Z07. 13Z06 to ościeżnica dekoracyjna (tak jak na 
kartach materiałowych). Na rysunku zostanie wprowadzona 
poprawka do dn. 27/04/2023.

21.04.2023

71 projektowa Prosimy o przekazanie detalu lustra 10W16 - szerokość, głębokość ramy, czy rama ma być z kątownika czy z profilu?
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Z profilu.
21.04.2023

72 projektowa Prosimy o przekazanie detalu szafki nocnej o symbolu 10W17 oraz 10W18. Brak danych w projekcie.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Materiały na rys. 01-26-ROY-PW-AW-10-01-AW-10-05, karta 
HROKM_10W18 oraz wizualizacjach architektonicznych są  
wystarczające do wyceny.

21.04.2023

73 projektowa Proszę o przekazaniu detalu wykonania szafki łazienkowej o symbolu 10Z01. Brak danych w dokumentacji.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Materiały na rys. 01-26-ROY-PW-AW-10-06 oraz na karcie 
HROKM_10Z01 oraz wizualizacjach architektonicznych są 
wystarczające do wyceny.

21.04.2023



74 projektowa Proszę o przekazaniu detalu wykonania ściany szklanej o symbolu 10Z11.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Materiały na rys. 01-26-ROY-PW-AW-10-20/23 oraz na karcie 
HROKM_10Z08 oraz wizualizacjach architektonicznych są  
wystarczające do wyceny.

21.04.2023

75 projektowa Prosimy o wskazanie specyfikacji materiału do wykonania obramowania ościeżnicy z laminatu - symbol w projekcie 10Z08.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Płyta HPL, dekor EGGER F629 ST16 Łupek metaliczny czarnozłoty. 
Materiały na rys. 01-26-ROY-PW-AW-10-05 oraz na karcie 
HROKM_10Z08 oraz wizualizacjach architektonicznych są  
wystarczające do wyceny.

21.04.2023

76 projektowa Dotyczy wyposażenia pokoi hotelowych: prosimy o przekazanie detalu wykonania lustra 2 - symbol z karty materiałowej 10W39.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Materiały na rys. 01-26-ROY-PW-AW-10-05 oraz na karcie  
HROKM_10Z08 oraz wizualizacjach architektonicznych są  
wystarczające do wyceny.

21.04.2023

78 projektowa
Dotyczy sali fitness: Prosimy o informację ile i jakiego ciężaru par hantli ma mieć zestaw przewidziany na wyposażenie sali fitness - symbol w 
projekcie 12F09. Prosimy również o informacje czy wraz z hantlami ma być dostarczony stojak do ich składowania?

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Zestaw hantli 4-22kg (pary) wraz ze stojakiem.
21.04.2023

79 projektowa
Proszę o informację dotyczącą demontażu dachu m.in. nad poziomami +4 budynku 26. Zgodnie z dokumentacją projektową "konstrukcja więźby 
dachowej do rozebrania i odtworzenia". Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny odtworzenie dachu z tej samej więźby oraz tego 
samego pokrycia dachowego.

Tuesday, March 21, 
2023 12:36 PM

Nie potwierdzam. Zapis w PW dot. odtworzenia istn. geometrii 
więźby oraz warstw połaci dachowej. 21.04.2023

80 projektowa Proszę o podanie układu warstw stropodachu przestrzeni technicznej na poziomie +4 w osiach 19-25/ P- N.
Tuesday, March 21, 

2023 12:36 PM

Warstwy przegród budowlanych (pionowych i poziomych) zostały 
opisane na rysunkach: 01-26-ROY-PT-A-W01, 26-ROY-PT-A-W02, 26-
ROY-PT-A-W03, 26-ROY-PT-A-W04, 26-ROY-PT-A-W05. 

21.04.2023

84 formalno-prawna

Z uwagi na brak możliwości wykazania się doświadczeniem polegającym na realizacji robót budowlanych i wykończeniowych budynków hotelowych 
w standardzie 3* o wartości co najmniej 30 000 000,00 netto, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie do udziału wykonawcy, który należycie 
wykonał oraz zakończył szereg inwestycji polegających na budowie, przebudowie oraz remoncie obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in.:
1)           remoncie, przebudowie i termomodernizacji budynku na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego, obejmującego swoim zakresem remont i 
przebudowę obiektu przeznaczonego do celów hotelowych, konferencyjnych i gastronomicznych w standardzie hotelu 3-gwiazdkowego. Inwestycja 
realizowana była w okresie od 07.2020 r. do 11.2021 r., za łączną kwotę powyżej 26 milionów złotych brutto;
2)           budowie nowej siedziby dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, polegającej na budowie Sali Koncertowej z 
zapleczem dydaktycznym oraz przebudowie i adaptacji istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków, w ramach której dostarczono 
wyposażenie niezbędne do funkcjonowania budynku. Inwestycja realizowana była w okresie od 07.2017 r. do 09.2020 r., za łączną kwotę powyżej 60 
milionów złotych brutto;
3)           przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego we Wrocławiu na cele administracji państwowej 
Prokuratury Okręgowej We Wrocławiu, budynku wpisanego do rejestru zabytków, w ramach której dostarczono wyposażenie niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania budynku. Inwestycja realizowana była w okresie od 07.2018 r. do 10.2022 r., za łączną kwotę powyżej 48 mln złotych 
brutto;
Na dowód powyższego przedstawiamy Państwu referencje wystawione przez inwestorów publicznych, które potwierdzą rzetelność oraz 
profesjonalizm firmy ALSTAL w realizacji powierzonych zadań. Wykonawca dysponuje także dokumentacją zdjęciową, którą na wniosek Inwestora 
może również dostarczyć.

Wednesday, March 
22, 2023 10:41 AM

PHH wyraża zgodę 21.04.2023

85 projektowa

Prosimy o podanie typu i opisu dla drzwi wejściowych z naświetlami (2szt.) w poz. parteru od strony ul. Gertrudy (elewacja 26A). Na rys. A-01b „Rzut 
poziomu +1 sekcja B” znajduje się jedynie opis „RA 26dB” dla drzwi przy klatce schodowej i opis „RA2 33dB” dla drzwi przy dylatacji z budynkiem 28.
Drzwi nie zostały zawarte w zestawieniach. Czy mają zostać wykonane jako nowe, czy istniejąca stolarka drzwiowa i naświetla mają zostać poddane 
renowacji – prosimy o ujęcie w zestawieniach. Czy przywołane opisy parametru „dB” obowiązują, czy w związku z tym, że dotyczą drzwi, zostaną 
skorygowane?

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Istn. drzwi wejściowe z naświetlami od str. ul. Gertrudy (elewacja 
26A) winny zostać odrestaurowane. Izolacyjność akustyczna 
nieobowiązuje. Proszę o doprecyzowanie drugiej części pytania 
(drzwi wejściowe na +1?). Zestawienie stolartki drzwiowej i 
okiennej jest w trakcie uzgodnień z WUOZ i zostanie poddane 
rewziji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

86 projektowa
Prosimy o potwierdzenie charakterystyk okien O1 podanych na rys. A-00b i A-01b na elewacji 26A – 4szt. 30dB, 1szt. EI-60 bez parametru „dB”, 3szt. 
bezklasowe, 3szt. 33dB (zestawienie nie obejmuje takich informacji).

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Potrwierdzam, przy czym, 4 szt. bezklasowe w tym m-cu.
21.04.2023

89 projektowa
Prosimy o potwierdzenie, że wymiana okna O12 na elewacji 26G (okno do kuchni) nie jest przedmiotem przetargu – jeśli jest, to prosimy o 
uzupełnienie opisu w zestawieniu (materiał wykonania). To samo dotyczy drzwi wejściowych do poz. -1 budynku 26, zlokalizowanych w elewacji 26G 
(rys. A-EL-08) – drzwi nie ujęte w zestawieniach.

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Nie jest przedmiotem zamówienia. Stolarka poza ochroną 
konserwatorską. Do decyzji inwestora. 21.04.2023

93 projektowa
Czy brama wjazdowa na dziedziniec budynku 27 – pokazana w widoku na rys. A-EL-07 (elewacja 27B) – jest w zakresie przetargu? Jeśli tak, to czy ma 
zostać wykonana jako nowa, czy istniejąca brama ma zostać poddana renowacji – prosimy o ujęcie w zestawieniach.

Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Istniejąca brama wjazdowa winna zostać poddana renowacji. 
Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej jest w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ i zostanie wydane w rewizji B PW.

21.04.2023

100 projektowa Prosimy o przekazanie całościowego rzutu parteru budynków 26 i 27 (sekcja B).
Wednesday, March 
22, 2023 12:40 PM

Zakres poza opracowaniem PW (istn. restauracja "Pod 
Wawelem"). 21.04.2023



105 projektowa Co konkretnie Projektant rozumie przez określenie „ lustra na ścianie do zachowania i odrestaurowania”  dot. parter bud. 26.
Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Istn., stalowe okucia/ramy luster wraz z szklanymi lustrami winny 
zostać oczyszczone i poddane renowacji zgodnie z programem 
prac konserwatorskich - w trakcie uzgodnienia z WUOZ, zostanie 
wydany w rewizji B PW.

21.04.2023

107 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie znacznych rozbieżności w zakresie do wyburzenia  lub przemurowania pomiędzy rysunkami z architektury:”01-26-ROY-PT-A-
00.dwg” a rysunkami z konstrukcji:  „01-26-ROY-PW-K-03-03-A_Strop nad poziomem 0. Ściany w poziomie 0. Budynek 28 i 29. Etap 2. Wyburzenia” 
oraz „01-26-ROY-PW-K-03-01-A_Strop nad poziomem 0. Ściany w poziomie 0. Budynek 28 i 29. Etap 2. Stan projektowany”.

Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Rozbieżności nie mają wpływu na wycenę. Do korekty w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

108 projektowa

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności  (przykładowo pomieszczenie  28.103 ściana w osi K) w zakresie do wyburzenie lub przemurowania pomiędzy 
rysunkami z architektury: „01-26-ROY-PT-A-01.dwg” a rysunkami konstrukcji: „01-26-ROY-PW-K-04-03-A_Strop nad poziomem +1. Ściany w poziomie 
+1. Budynek 28 i 29. Etap 2. Wyburzenia” oraz „01-26-ROY-PW-K-04-01-A_Strop nad poziomem +1. Ściany w poziomie +1. Budynek 28 i 29. Etap 2. 
Stan projektowany”.

Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Rozbieżności nie mają wpływu na wycenę. Do korekty w rewizji B 
PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

109 projektowa Prosimy o wskazanie, gdzie na rzutach głównych wskazano pokoje przeznaczone na „MODEL ROOM” ( patrz zapis w OPZ pkt 2.3).
Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

W trakcie uzgodnień z Inwestorem. Nie jest to przedmiot 
przetargu.

21.04.2023

110 projektowa
Stolarka okienna: brak podanego koloru, prosimy o podanie, okno O12 brak podanego materiału, z którego ma być wykonane. Brak parametrów 
akustycznych okien, prosimy o podanie (z uwzględnieniem wyników operatu akustycznego).

Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Współczynniki izolacyjności akustycznej właściwej RA2 podano dla 
każdego okna na rzutach architektury. Stolarka okienna w trakcie 
uzgodnienia z WUOZ. Zakres zostanie wydany w rewizji B PW (po 
uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

112 projektowa
Wyposażenie kuchni - W tabeli Nr 1 wykaz wyposażenia technologicznego dla pomieszczenia kuchni dla elementów oznaczonych numerami 7.13; 
9.28; 9.39; 9.41; 9.44, ZM; 9.45; 9.52; 11.5; 13.4; 13.5; 13.6; 15.7 w kolumnie producent jest informacja istniejące. W związku z tym zwracam się z 
prośbą o informację, czy należy przewidzieć demontaż tego wyposażenia i posadowienie go w nowym miejscu?

Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Potwierdzam. Chodzi o demontaż istn. kuchni hotelowej.

21.04.2023

113 formalno-prawna

1. W załączniku nr 1 do wzoru umowy, proponujemy nową treść punktów: 
1.2. Ubezpieczony - Zamawiający, Inwestor, Inwestor zastępczy, Generalny Wykonawca wraz z podwykonawcami, Inżynier Kontraktu oraz wszystkie 
inne osoby i podmioty formalnie zaangażowane w realizację umowy.  
1.3. Zakres ubezpieczenia – winien objąć wszystkie ryzyka budowlano-montażowe. Zakres ochrony obejmie co najmniej szkody rzeczowe polegające 
na nagłej, przypadkowej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, a 
w szczególności: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, trzęsienia ziemi, kradzieży z włamaniem, wadliwego 
wykonawstwa, błędu projektowego, błędu wykonawczego, katastrofy budowlanej, niedbalstwa, błędu pracowników lub innych zdarzeń. Minimalny 
zakres ubezpieczenia obejmie również postanowienia i klauzule dodatkowe wymienione poniżej. 
2. Prosimy o całkowite wykreślenie: pkt 3.1. z tego załącznika. 

Wednesday, March 
22, 2023 1:34 PM

Pkt 1.2 i 1.3 - zgoda. Wykreślenie pkt. 3.1 - brak zgody 21.04.2023

114 projektowa Dotyczy pokoi hotelowych: Prosimy o specyfikację tkaniny do wykonania wezgłowia.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Tkanina FibreGuard Intense - 03-Fog.

21.04.2023

115 projektowa Dotyczy pokoi hotelowych: Prosimy o specyfikację materiałów z jakich ma być wykonana szafa.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Materiał wykończeniowy: Laminat EGGER H3154 ST36 Dąb 
Charleston ciemnobrązowy.

21.04.2023

116 projektowa
Dotyczy recepcji bud 29: Zabudowa meblowa 02 (regał) - brak informacji na temat dekoru płyty laminowanej na plecy mebla. Prosimy o 
uzupełnienie.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Plecy mebla będą wykończone skórą ekologiczną, czarną, matową, 
dokładne dane zostaną wydane w w kartach materiałowych w 
rewizji.

21.04.2023

118 projektowa
Dotyczy Conference lounge: czy niewidoczne z zewnątrz elementy korpusu wykonać w okleinie naturalnej tak jak fronty czy z płyty melaminowej w 
kolorze białym/czarnym/szarym?

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Elementy niewidoczne z zewnętrz wykonać w okleinie z płyty 
melaminowanej w kolorze czarnym.

21.04.2023

119 projektowa
Dotyczy fitness: czy lustro prostokątne - symbol 12S07 - ma być wykonane w ramie? Czy jest klejone na płycie, która tworzy ramę wokół? W jakim 
kolorze i z jakiego materiału ma być wykonana rama lub płyta?

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Lustro w ramie aluminiowej czarnej.

21.04.2023

120 projektowa Dotyczy sali konferencyjnej: Prosimy o podanie wzoru jaki ma mieć wykładzina - symbol produktu 01M06.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Wzór wykładziny na odpowiedzniej karcie materiałowej.

21.04.2023

121 projektowa Dotyczy toalet ogólnodostępnych: Prosimy o przekazanie specyfikacji tapety - symbol w projekcie 09M02.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Tapeta w korytarzu prowadzącym do toalet: Tweel TWE 01.

21.04.2023

122 projektowa
Dotyczy Conference lounge: Proszę o informację na temat wykończenia ścian widocznego na rysunku "01-26-ROY-PW-AW-13-03" w przekroju B-B - 
pomiędzy przejściami do Hub Zone.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Przejścia będą wykończone w fornirze drewnianym Orzech 
Amerykański. Dokładne oznaczenia zostaną pokazane na 
rysunkach aranżacji wydanych 27/04/2023.

21.04.2023



125 projektowa
Na rysunku "01-26-ROY-PW-AW-10-01-AW-10-08 - detal zabudowy wezgłowia" znajduje się uwaga, że z rysunków należy korzystać w połączeniu z 
wytycznymi  IHG Holiday Inn Express Control Books:  - FF&E Control Book Guest Room - Warm  Scheme -  Design Specification. Prosimy o przekazanie 
w/w dokumentu, brak w dokumentacji.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Błąd w nazwie. Z rysunków należy korzystać w połączeniu z 
wytycznymi Le Meridien:  -Materials and products oraz Furniture, 
fixtures and equipment.

21.04.2023

127 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji parapetów wewnętrznych: wymiary, materiał, kolor itd. Brak danych w dokumentacji.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Parapety drewniane. Parapety szersze od otworu okiennego o 10 
cm.

21.04.2023

128 projektowa
W przedmiarze "1 Architektura i Konstrukcja HRO - zerowy" w pozycjach 61 oraz 562 jest rozbiórka parapetów zewnętrznych. Prosze o informację czy 
zdemontowane parapety mają być poddane renowacji i zamontowane ponownie? Czy mają być montowane nowe parapety? Jeśli nowe to prosze o 
przekazanie specyfikacji materiałowej.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Zewnętrzne parapety powinny zostać doprowadzone do stanu 
pierwotnego po wymianie stolarki. Poza zakresem dokumentacji. 
WYkorzystać istniejące, uszkodzenia naprawić lub wymienić na 
adekwatne.

21.04.2023

130 projektowa
Proszę wskazać gdzie występuje jako wykończenie ścian tapeta Newmor TWE 06 - pozycje 83 i 236 w przedmiarze "4 Wyposażenie HR0 - zerowy". 
Brak takiego materiału w kartach materiałowych.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Rezygnujemy z tapety TWEEL TWE 06. Na całym obiekcie będzie 
tapeta TWEEL TWE 01.

21.04.2023

131 projektowa
Prosimy o przekazanie specyfikacji wycieraczek wewnętrznych, przedmiar "4 Wyposażenie HR0 - zerowy" pozycje 5 i 75. Brak danych w 
dokumentacji.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Wycieraczki zewnętrzne Typ Top Clean Trend XL - wkład 
szczotkowy, kolor szczotki- czarny lub szary, wysokość wycieraczki 
22mm, profile wycieraczek wyposażone są w amortyzujące kroki 
nóżki gumowe. Wycieraczki wewnętrzne Typ Top Clean Trend XL - 
wkład rypsowy, standardowe kolory rypsu- niebieski, beżowy, 
czarny i szary, wysokość wycieraczki 22mm, profile wycieraczek 
wyposażone są w amortyzujące kroki nóżki gumowe. Jeżeli wejście 
główne jest zadaszone, jako wycieraczkę zewnętrzną polecam 
wycieraczkę Top Clien Trend XL z wkładam rypsowym.

21.04.2023

134 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji żywic jakimi mają być wykończone posadzki w częściach wspólnych - symbol w projekcie HROKM_01M02.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Weber 4610 – 0,5 cm; mikrocement, lakier PU.

21.04.2023

140 projektowa
Dotyczy sal konferencyjnych 26.102 i 26.103 - jak mają być wykończone ściany ? Prosimy o przekazanie kart materiałowych. Czy w zakresie GW jest 
dostawa i montaż wyposażenia tych sal? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie specyfikacji.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Ściany wkończonę zostaną tapeta TWEEL TWE 01. Karty 
materiałowe zostaną wydane w rewizji B PW.

21.04.2023

141 projektowa Prosimy o przekazanie projektu wykończenia toalety 28.008 wraz z zestawieniem i specyfikacją wyposażenia.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Wyposażenie toalet zostało zawarte w kartach materiałowych 
"Toalety ogólnodostępne". Szczegółowe rysunki zostaną wydane w 
rewizji B PW.

21.04.2023

143 projektowa Proszę o przekazanie specyfikacji kominka Planika - pozycja 124 przedmiaru "4 Wyposażenie HR0 - zerowy".
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Planika model FLA3 w obudowie ze spieków Cosentino.

21.04.2023

144 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji platformy dla niepełnosprawnych - pozycja 1151 przedmiaru  "1 Architektura i Konstrukcja HRO - zerowy".
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Zamiast platformy zastosowana zostanie winda osobowa. Zakres 
zostanie wydany do dn. 27/04/2023.

21.04.2023

146 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji klap dymowych  - pozycje 443, 444, 1038 i 1039 przedmiaru  "1 Architektura i Konstrukcja HRO - zerowy".
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Klapy dymowe prod. MERCOR, wymiary podane na rzutach.

21.04.2023

148 projektowa
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż kompaktowych węzłów ciepła co-232-25-6  cwu-75-6-zc oraz ct-305-25-6  cwu-147-6-zc (zgodnie z 
kartą doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego) jest w zakresie GW.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Potwierdzam.

21.04.2023

149 projektowa

Zgodnie z opisem technicznym (punkt 7, strona 4) "Istniejąca restauracja w budynku nr 26 wyposażona jest w urządzenia gazowe zasilane z
przyłącza budynku nr 29. Moc urządzeń wynosi 100kW na podstawie informacji od właściciela lokalu. Decyzją Inwestora przyłącz gazu do budynku 29 
zostanie zlikwidowany wraz z całą instalacja przebiegającą przez budynek 27-28-29. Zakłada się projekt nowego przyłącza do
budynku 26, do którego należy przepiąć instalację dla kuchni. " Prosimy o informację czy zakres w/w przyłącza wraz z wewnętrzną instalacją gazu jest 
w zakresie GW. Jeśli tak, prosimy o przekazanie projektu przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu oraz uzupełnienie przedmiarów.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Demontaż istn. Instalacji w zakresie GW.

21.04.2023

152 projektowa

Wg opisu technicznego (strona 2, przyłącza kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej) "Zaleca się przeprowadzenie badania stanu technicznego 
istniejących przyłączy poprzez kamerowanie. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kanały należy poddać renowacji (np. zastosowanie 
rękawa elastycznego utwardzanego) lub przebudowie". Brak pozycji w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że w/w prace wchodzą w zakres GW. 
Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Potwierdzam.

21.04.2023



153 projektowa

Wg opisu technicznego (strona 2,3, przebudowa i likwidacja instalacji kanalizacji deszczowej) Zaleca się przeprowadzenie badania stanu technicznego 
istniejących podłączeń poprzez kamerowanie. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kanały
należy poddać renowacji (np. zastosowanie rękawa elastycznego utwardzanego) lub przebudowie". Prosimy o potwierdzenie, że w/w prace wchodzą 
w zakres GW. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Potwierdzam.

21.04.2023

155 projektowa
Prosimy o określenie zakresu prac konstrukcyjnych oraz architektury na poziomie -1 w Etapie 1. W zakresie konstrukcji jest mowa o podbiciu 
fundamentów, natomiast w architekturze brak prac związanych choćby z uzupełnienieniami powstałych w wyniku podbijania fundamentów ubytków 
w posadzkach czy ścianach.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Uzupełnienie powstałych w wyniku podbijania fundamentów 
ubytków w posadzkach czy ścianach powinno być określone w 
projekie podbić wg wytycznych wydawanych przez firmę 
dokonującą podbić fundamentów. Trudno jest na etapie przed 
wykonaniem prac określić skalę uszkodzeń. Firma wykonująca 
podbicia powinna przy składaniu oferty w zakresie projektu podbić 
uwzględnić i oszacować procentowo w/w uszkodzenia oraz ich 
naprawę (roboty wynikowe). Koszty będą wynikać  również ze 
sposobu prowadzenia prac i stosowanych zabezpieczeń.

21.04.2023

157 projektowa
Na dziedzińcu na elewacji budynku 28 (na wysokości 1 piętra, oś M) znajdują się agregaty skraplające klimatyzacji. W projekcie chłodzenia i 
ogrzewania oraz wentylacji nie ma wzmianki o istniejących urządzeniach. Czy w/w urządzenia wchodzą w zakres przetargu (wymiana, demontaż lub 
inne prace?) - jeśli tak, prosimy o przekazanie stosownej dokumentacji projektowej.

Thursday, March 23, 
2023 2:44 PM

Poza zakresem opracowania.

21.04.2023

158 projektowa Prosimy o podanie koloru grzejników.
Thursday, March 23, 

2023 2:44 PM

Białe, malowane fabrycznie.

21.04.2023

162 projektowa Proszę przekazać dokumentację 1 Etapu inwestycji tj. remontu elewacji i dachu.
Friday, March 24, 

2023 1:36 PM

udostępnimy

21.04.2023

163 projektowa
Proszę o potwierdzenie, że wykonana izolacja fundamentów w 1 etapie jest sprawna i nie należy wykonać żadnych prac od zewnętrznej strony ścian 
polegających na odkopaniu i izolowaniu.

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Tylko w miejscach nowych przyłączy

21.04.2023

164 projektowa
Proszę o informację, czy należy przewidzieć jakiekolwiek pracę związane z izolacjami ścian fundamentowych (wewnątrz, na zewnątrz)? Jeżeli tak, 
proszę o wskazanie gdzie i jaki zakres prac.

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Opisy warstw przegród budowlanych wg rysunków :                   26-
ROY-PT-A-W01 (Wykaz warstw, ściany zewnętrzne) oraz 26-ROY-PT-
A-W02 (Wykaz warstw, ściany wewnętrzne).

21.04.2023

166 projektowa
Czy Wykonawcy zostanie przekazany kompletny projekt techniczny i wykonawczy? Jeżeli nie, to w jakim zakresie należy przewidzieć projektowanie 
uzupełniające. Ponadto proszę wprowadzić odpowiednie zapisy umowne dotyczące zatwierdzania dokumentacji wykonywanej przez Wykonawcę.

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Potwierdzam.

21.04.2023

168 formalno-prawna
Czy na czas wykonania podbicia fundamentów w budynku funkcjonującej restauracji kompanii kuflowej piwnice tego lokalu zostaną całkowicie 
wyłączone z użytkowania?

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Zostaną wyłączone częściowo, etapami

21.04.2023

169 formalno-prawna
Czy na czas prowadzenia robót na parterze restauracji kompania kuflowa pomieszczenia w których będą wykonywane roboty zostaną wyłączone z 
użytkowania?

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Zostaną wyłączone częściowo w budynku nr 27

21.04.2023

170 projektowa Czy przekazany projekt jest skoordynowany międzybranżowo?
Friday, March 24, 

2023 1:36 PM

Tak.

21.04.2023



172 projektowa Proszę o wskazanie jakiego typu należy wykonać tynki wewnątrz w pomieszczeniach piwnicznych.
Friday, March 24, 

2023 1:36 PM

Rodzaje tynkow: Tynk systemowy renowacyjny z certyfikatem 
WTA Weber.san 953 wraz z warstwą finalną z nawierzchniowego 
tynku renowacyjnego Weber.san 956;  lekkii tynk cementowo - 
wapiennego Weber IP Plus; Wyprawa tynkarska Weber KS143 na 
siatce z włókna szklanego; Cienkowarstwowy tynk silikonowy jako 
gotowa masa tynkarska w fakturze gładkiej o uziarnieniu 0,10 cm, 
barwiony w masie, WEBER TD341 zabezpieczony powłokowo 
przeciwko 
porastaniu algami i grzybamina siatce z włókna szklanego; tynk 
gipsowy na siatce stalowej ocynkowanej; tynk cementowo - 
wapienny; tynk gipsowy; istniejący tynk historyczny do 
odczyszczenia i ewentualnego odtworzenia (wg programu prac 
konserwatorskich) itd. itp.
Opisy warstw przegród budowlanych wg rysunków:                    26-
ROY-PT-A-W01 (Wykaz warstw, ściany zewnętrzne); 26-ROY-PT-A-
W02 (Wykaz warstw, ściany wewnętrzne); 26-ROY-PT-A-W03 
(Wykaz warstw,stropy międzykondygnacyjne).

21.04.2023

173 projektowa Proszę o wskazanie jakiego typu tynki należy wykonać w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych.
Friday, March 24, 

2023 1:36 PM

Rodzaje tynkow: Tynk systemowy renowacyjny z certyfikatem 
WTA Weber.san 953 wraz z warstwą finalną z nawierzchniowego 
tynku renowacyjnego Weber.san 956;  lekkii tynk cementowo - 
wapiennego Weber IP Plus; Wyprawa tynkarska Weber KS143 na 
siatce z włókna szklanego; Cienkowarstwowy tynk silikonowy jako 
gotowa masa tynkarska
w fakturze gładkiej o uziarnieniu 0,10 cm, barwiony w masie, 
WEBER TD341  zabezpieczony powłokowo przeciwko porastaniu 
algami i grzybamina siatce z włókna szklanego; tynk gipsowy na 
siatce stalowej ocynkowanej; tynk cementowo - wapienny; tynk 
gipsowy;  Istniejący tynk historyczny do odczyszczenia i 
ewentualnego odtworzenia (wg programu prac konserwatorskich) 
itd. itp.                                    Opisy warstw przegród budowlanych 
wg rysunków :                        26-ROY-PT-A-W01 (Wykaz warstw, 
ściany zewnętrzne); 26-ROY-PT-A-W02 (Wykaz warstw, ściany 
wewnętrzne); 26-ROY-PT-A-W03 (Wykaz warstw,stropy 
międzykondygnacyjne); 26-ROY-PT-A-W05 (Wykaz warstw,dachy, 
stropodachy,i balkony).

21.04.2023

174 projektowa
Po odbyciu wizji lokalnej oraz stwierdzeniu znanych nierówności ścian ich odchyleniu od pionu proszę o potwierdzenie, że jako obiekt zabytkowy 
wykonane tynki mogą posiadać większe odchyłki od dopuszczalnych wg warunków wykonania i odbioru robót tynkarskich.

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Nie potwierdzam.

21.04.2023

175 projektowa
Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzono, iż cześć nadproży okiennych w ścianach zewnętrznych jest w stanie przed awaryjnym (wykruszony beton, 
widoczne skorodowane zbrojenie). Proszę o podanie sposobu naprawy tych nadproży beż uszkadzania wyremontowanej elewacji.

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Nie wskazano o które miejsca chodzi. poza dziedzińcem dostaw 
wszystkie elewacje są poza zakresem.

21.04.2023

176 projektowa
W związku z prowadzonymi robotami podbicia fundamentów mogą pojawiać się przemieszczenia powodujące pęknięcia ścian i elewacji. Czy będzie 
konieczność naprawy elewacji?

Friday, March 24, 
2023 1:36 PM

Potwierdzam.

21.04.2023

177 projektowa Czy wyposażenie jest w całości do utylizacji czy w jakiejś części do przekazania inwestorowi?
Friday, March 24, 

2023 1:36 PM

Do przekazania Inwestorowi, przewidziano w dokumentacji 
projektowej

21.04.2023

178 projektowa
W udostępnionym przez Inwestora przedmiarze wystepują płytki gresowe na posadzkach w sali fitness, w ilości 68,5 m2 (pozycja 78 przedmiaru  "4 
Wyposażenie HR0 - zerowy"). Prosimy o przekazanie specyfikacji, gdyż w karcie materiałowej dotyczącej fitness ("Karty materiałowe - Fitness") brak 
jest tego rodzaju materiału.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

W fitnesie na podłodze znajdują się panele winylowe. Rodzaj 
paneli jest w kartach materiałowych dla strefy fitness.

21.04.2023

180 projektowa Zestawienie sprzętu fitness w przekazanym przedmiarze "4 Wyposażenie HR0 - zerowy" różni się od zestawienia w karcie materiałowej "Karty 
materiałowe - Fitness". Proszę o wyjaśnienie, które zestawienie jest właściwe, który zakres należy wycenić.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Aktualne jest wyposażenie na rysunkach, ponieważ nie wszystkie 
sprzęty się zmieściły w przestrzeni, którą dysponujemy.

21.04.2023



181 projektowa Proszę o doprecyzowanie materiału (technologii) wykonania przedścianek opisanych w Kosztorysie Inwestorskim (branża architektura i konstrukcja), 
pozycja 499 d.1.4.6 oraz 1142 d.2.4.5 tj. "wykonanie przedścianek ściany istniejące".

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Przedścianki: Rigips system 3.21.10; 3.21.10 AKU                    Opisy 
warstw przegród budowlanych wg rysunków : 26-ROY-PT-A-W01 
(Wykaz warstw, ściany zewnętrzne) oraz 26-ROY-PT-A-W02 (Wykaz 
warstw, ściany wewnętrzne).

21.04.2023

182 projektowa

Proszę o informację czy "Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych" w Kosztorysie Inwestorskim branża architektura i konstrukcja 
poz. 501 d.1.4.6 oraz 1144 d.2.4.5 (w sumie 17630,83m2) zawierają w sobie ilość gładzi zestawionych w Kosztorysie branży wyposażenie, opisanych 
jako "Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych" poz. 35 d.1.3, 109 d.2.3 oraz 176 d.2.8 (w sumie 5976,86m2) czy też 
jest to ilość dodatkowa, nieujęta w pierwszym Kosztorysie?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Przedmiary zostały zdublowane w tym zakresie. Zostaną 
poprawione w rewizji B PW (po zugodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

183 projektowa Proszę o udestępnienie modelu koordynacyjnego 3D
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Brak modelu 3D.

21.04.2023

184 projektowa
Pośród uwag do rysunków znajduje się uwaga: "Przed rozpoczęciem przebudowy, należy wykonać espertyzę dotyczącą wpływu drgań pochodzących 
od ruchu kołowego i szynowego, ze względu na wystąpienie torowiska i drogi w sąsiedztwie budynku "
- W czyim zakresie jest wykonanie tej ekspertyzy?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Jeśli ekspertyzy zażąda WA, ekspertyza zostanie wykonana.

21.04.2023

185 projektowa W komentarzach na rysunkach montażowych jest informacja, że jest to "projekt przetargowy ". Kiedy zostanie udostępniony projek wykonawczy 
Wykonawczy?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zapis zostanie skorygowany w rewizji B PW.

21.04.2023

186 projektowa
W czyim zakresie jest wykonanie projektu wzmocnień tymczasowych ścian (dodatkowych kształtowników, o których jest mowa w opsie technicznym 
konstrukcji)?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

W zakresie GW.

21.04.2023

187 projektowa
W czyim zakresie jest wykonanie szczegółowego projektu demontażu instniejących stropów oraz montażu nowych? (sekwenacja, ewentualne 
ograniczenia co do zakresu jednoczesnego demontażu stropów pkt.4)?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

W zakresie GW.

21.04.2023

188 projektowa Proszę o podanie dopuszczalnego obciążenia instniejących stropów [kN/m2], dla poszczeglnych poziomów oraz obszarów.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Stropy żelbetowe  ze zwględu na zły stan techniczny nie nadają się 
do wykorzystania. Można założyć jednynie, że nośnymi 
elementami są belki stalowe - 3kN/m2 powierzchni. 

21.04.2023

189 projektowa Pkt. 5.7 opisu technicznego konstrukcji: "W miejscach, gdzie spoina murów jest zwietrzała wykonać nowe spoinowanie "
W czyim zakresie jest określenie stopnia zwietrzenia spoiny?  Kto projektuje technologię naprawy spoin?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Zakres GW.

21.04.2023

190 projektowa
Pkt. 5.7 opisu technicznego konstrukcji: "W przypadku stwierdzenia lokalnego braku cegieł należy je uzupełnić materiałem o
podobnej charakterystyce "
Czy projektant dobiera materiał?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Nie. Materiał winien dobrać GW.

21.04.2023

191 projektowa

Pkt. 5.16 opisu technicznego konstrukcji: "Przed przystąpieniem do wykonywania nadproża należy skontrolować stan muru i w
razie konieczności naprawić go. W murach uszkodzonych, zwietrzałych, zmurszałych,  przebić wykonywać nie wolno "
Kto decyduje o konieczności wzmocnienia?
Ile traw analiza konieczności wzmocnia?
Kto projektuje technologię wzmocnienia muru?
Kto decyduje o odstąpieniu od wykonania przebicia?
Jak jest procedura w przypadku stwierdznia konieczności rezygnacji z wykonania projektowanego przebicia?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Murów uszkodzonych nie trzeba wzmacniać a naprawić. Miejsca 
naprawy ustala wykonawca na budowie. Projektant nie miał w 
zakresie inwentaryzacji zmurszałych zapraw, źle wykonanych 
przemurowań itp....  Technologia naprawy jest podana w opisie. 21.04.2023

192 projektowa

Pkt. 5.16 opisu technicznego konstrukcji "Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych i wykonawczych w pierwszej kolejności
należy naprawić mury"
Kto określa zakres naprawy?
Kto projektuje technologię naprawy?
Jeśli wskazanie zakresu naprawy oraz dobór technologii naprawy jest u Wykonawcy to ile trwa proces zatwierdzania technologii przez Projektanta?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

 Miejsca naprawy ustala wykonawca na budowie. Projektant nie 
miał w zakresie inwentaryzacji zmurszałych zapraw, źle 
wykonanych przemurowań i innych źle wykonanych elementów 
murowanych, wskazane zostało jedynie, że takie elementy 
występują i wymagają naprawy. Technologia naprawy jest podana 
w opisie. 

21.04.2023

193 projektowa

Pkt. 5.19 opisu technicznego konstrukcji: "Na
etapie budowy  i demontaży warstw konstrukcję balkonów należy zweryfikować i potwierdzić czy ich stan wymaga dodatkowych prac w postaci 
wzmocnienia np.: belkami stalowymi lub żelbetowymi lub za pomocą zapraw PCC "
W czyim zakresie jest wykonanie ekspertyzy balkonów?
Kto dobiera technologię naprawy balkonów?
Jeśli dobór technologii naprawy jest w zakresie Wykonawcy to jak długo Projektnat będzie zatwierdzał dobraną technologię ?
Przedmiotowe balkony są po modernizacji. W przypadku konieczności wzmocnienia, a co za tym idzie ingerencji w wyremontowaną elewację, jak jest 
zdefiniowany proces utrzymania gwarnacji na wyremontowaną elewację?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Sposób naprawy balkonów od strony dziedzińca po zdjęciu warstw 
należy ustalić z projektantem. W chwili obecnej balkony są 
użytkowane i brak jest do nich dostępu. 

21.04.2023

200 projektowa
Proszę o przekazanie specyfikacji listwy przypodłogowej wystepującej w restauracji oraz w toaletach ogólnodostepnych. Brak danych w kartach 
materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Listwa przypodłogowa ORAC DECOR. Długość 200cm, Szerokość 
1,4cm, Wysokość 15,1cm. KOD PRODUKTU: 7A85-
6373D_20190117165403. Listwa malowana proszkowo na czarny 
mat kolor RAL 9011.

21.04.2023



201 projektowa

Na rysunkach montażowych ram (np. rama R01.0.1) znajduje się wytyczna aby zbronie żelbetowego oczepu "wkleić w stabilny mur".
Proszę o precyzyjne zdefiniowanie stwierdzenia "stabilny mur"
Czy w przypadku stwiedzenia, że mu nie jest stabilny nalżey odstapić z wykonaniem prac? Czy należy wykonać naprawę muru? Jeśli tak to kto 
projektuje technologię naprawy? Kto zatwiedza dobraną technologię prac?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Należy naprawić mur wg opisu projektu.

21.04.2023

202 projektowa
Na rusnkach montażowych belek (np. B07.0.4) znajduje się wytyczna aby wnękę w ścianie, w której jest oparta belka należy wypełnić "ubitym 
betonem"
Proszę o precyzyjne zdefionowanie "ubitego betonu". Jakie konkretnie paramerty powinien spełnić beton do wypełanienia?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Uzupłenienie pustej przestrzeni zaprawą.

21.04.2023

203 projektowa
Część nowoprojektowychch stropów żelbetowych jest zaprojektowana bezpośrednuio na istniejących stronach jako "deskowanie". Czy istniejące 
stropy mają wystarczającą nośność do wylania na nich nowych stropów żelbetowych?
Proszę o podanie dopuszczalnych obciażeń stropów istniejących.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Istniejące stropy nie mająwystarczającej nośności, należy je 
podstemplować.  Stropy żelbetowe  ze zwględu na zły stan 
techniczny nie nadają się do wykorzystania. Można założyć 
jednynie, że nośnymi elementami są belki stalowe - 3kN/m2 
powierzchni.

21.04.2023

204 projektowa

Punkt 5.11 opisu konstrukcji : "Wzdłuż ścian dookoła stropu Rectobeton należy wykonać wieniec żelbetowy (ukryty w
wysokości pustaka lub obniżony) zbrojony stalą żebrowaną o granicy plastyczności fyk=500
MPa i ciągliwości C. Wieniec należy zespolić ze ścianami murowanymi poprzez wklejanie prętów
stalowych w ściany murowane."
Dostawca systemy stropowego dostarczy rozwiązania dotyczące samego stropu oraz wieńca w oderwaniu od sytyacji na budowie. Proszę o 
uzupełnienie projektu o szczegół umieszenia wieńca oraz o szczegól zespolenia wieńca z istniejącą ścianą.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Uzupełnienie rysnków  o detal. Dostarczony będzie w ostatnim 
wydaniu Projektu Wykonawczego. 

21.04.2023

222 projektowa Prosimy o przekazanie detalu montażu szkła dekoracyjnego HROKM_03M07 oraz informacje w jaki sposób będzie podświetlana tafla szkła?
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Szkło będzie montowane na stelażu stalowym. Projekt oświetlenia 
zostanie przekazany w rewizji.

21.04.2023

223 projektowa
Dotyczy łazienek w pokojach hotelowych: prosze o potwierdzenie, że symbole 10T20 oraz 10Z05 dotyczą tego samego elementu czyli ścianki szklanej 
prysznicowej. Jeżeli tak, prosze o wskazanie którym opisem elementu należy się kierować, gdyż różnią się one wymiarami. Jeżeli nie, proszę wskazać 
gdzie ścianki się znajdują - widoki ścian łazienek wskazują na ten sam element.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Sybole 10T20 oraz 10Z05 dotyczą tego samego elementu czyli 
ścianki prycznicowej. Oznaczenia zostały ujednolicone oraz będą 
wysłane przy kolejnej rewizji. Ścianki różnią się wymiarem w 
zależności od ilości miejsca między ścianami, między którymi 
znajduje się ścianka prysznicowa.
 >150 cm – ścianka o szerokości 90 cm, <150 cm – ścianka z 
drzwiami dostosowana do ilości  miejsca.

21.04.2023

224 projektowa Proszę o podanie rodzaju materiały na wykończenie drzwi drewnianych oraz ich koloru. Brak informacji w opisie oraz zestawieniu drzwi.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Materiał wykończeniowy: Laminat EGGER H3154 ST36 Dąb 
Charleston ciemnobrązowy.

21.04.2023

225 projektowa Proszę o podanie koloru drzwi stalowych. Brak Informacji w opisie oraz zestawieniu drzwi.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zakres zostanie zaktualizowany do dn. 27/04/2023.

226 projektowa
Prosimy o potwierdzenie, że ściana szklana 10Z11 występuje tylko w 9 pokojach Suite, a nie 11 jak podaje karta materiałowa. Wg rysunków ściana ta 
jest w pokojach: 26.201, 26.205, 26.206, 26.301, 26.305, 26.306, 26.401, 26.405, 26.406. Jeżeli jest inaczej - proszę o weryfikację dokumentacji 
rysunkowej.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Potwierdzam. Szklana ścianka 10Z11 występuje tylko w 9 pokojach 
Suite. Informacja ta została zaaktualizowana w kartach 
materiałowych.

21.04.2023

227 projektowa Proszę o podanie informacji jaki zamek do drzwi hotelowych należy przyjąć w wycenie.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Zamek do drzwi: dormakaba, model Quantum Pixel. Wykończenie: 
mosiądz satynowany. Czytnik z poliwęglanu czarny. Klamka model 
Gala. Wykończenie: forte PVD-SG Antique satin gold.

21.04.2023

228 projektowa
Prosimy o wskazanie w którym pokoju ma być stolik 10W40. Zgodnie z karta materiałową "Karty materiałowe - Pokoje" 1 sztuka ma być w pokoju 
typu Queen. Jednak stolik ten nie występuję na aranżacjach pokoi hotelowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Stolik 10W40 występuje we wszystkich pokojach typu Suite. 
Informacja ta została zaaktualizowana w kartach materiałowych.

21.04.2023

229 projektowa
Na rzucie aranżacji pokoju Suite jest stolik o symbolu 10W42M. Brak takiego mebla w karcie materiałowej dotyczącej pokoi hotelowych. Prosimy o 
przekazanie specyfikacji.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Pomyłka w symbolu. Powinien pojawić się tam symbol 10W40.

21.04.2023

230 projektowa Prosze o potwierdzenie, że wieszak kąpielowy o subolu 10T03 występuje tylko w pokojach Suite - zgodnie z rzutami aranżacji.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Wieszak ten wystepuje w każdym typie pokoju. Informacja ta 
widoczna jest na rysunkach – w pokojach typu King oraz Queen 
występuje on nad umywalką 

21.04.2023

233 projektowa
W pokojach Suite o numerach 26.206, 26.306, 26.406 na rzutach widoczne jest przejście między salonem a jadalnią - czy ma być ono wykończone jak 
w pozostałych pokojach obramowaniem o symbolu 10Z08?

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Tak, ma ono zostać wykończone jak w pozostałych pokojach 
obramowaniem o symbolu 10Z08.

21.04.2023



234 projektowa Prosimy o przekazanie specyfikacji drzwi przesuwnych w scianach szklanych - lokalizacja pokoje Suite w budynku nr 26.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Pytanie do dostawcy/wykonawcy elementu.

21.04.2023

235 projektowa

Pytania ogólne dotyczące stolarki okiennej:
1) Czy dopuszczalna jest drewniana klejonka z mikrowczepami?
2) Czy dostępna jest inwentaryzacja konserwatorska stolarki?
3) Jeżeli nie ma inwentaryzacji konserwatorskiej, to czy ozdobniki RETRO są oczekiwane? Jak tak to: tylko od wewnątrz, tylko od zewnątrz czy od 
wewnątrz i zewnątrz?
4) Jaka jest wymagana dźwiękochłonność pakietów szybowych?
5) Jaka jest wymagana dźwiękochłonność całych okien?
6) Czy wymagany jest ciepły montaż, czy tylko standard (pianka + kotwy)?

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

1) W trakcie uzgodnienia z WUOZ;
2) Nie;
3) W trakcie uzgodnień z WUOZ (raczej tylko od zewnątrz);
4) Zależna od RA2 całego okna;
5) Jak wg rzutów architektury - współczynniki RA2 przy każdym 
oknie;
6) Pytanie do inwestora.

21.04.2023

236 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej lokalizacji pochylni  na -1, która na rysunku z architektury znajduje się w pomieszczeniu 28.B09 
natomiast w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym jest zlokalizowana w pomieszczeniach 28.B05 i 28.B06 

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Pomieszczenia 28.B05 i 28.B06 to stosownie prasowalnia i 
magazyn czysty. Żadne z nich nie zawiera pochylni.

21.04.2023

237 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie statusu jednego z otworów drzwiowych w pomieszczeniu 28.B03 który w projekcie konstrukcyjnym ma zaprojektowane 
wzmocnione nadproże natomiast w architekturze przeznaczony jest do zamurowania.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Poprawne rozwiązanie zawiera się na rzucie architektury. 
Rozbieżność z PW konstrukcji zostanie usunięta w rewizji B PW (po 
uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

249 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem elewacji budynku 26  (od strony plant) a rzutem parteru i wykazem stolarki. Patrząc od 
strony plant 5-ty od lewej na parterze to otwór okienny , natomiast na rzucie parteru w tym miejscu są drzwi DZ2 które są znacznie wyższe.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

W tym miejscu występuje istn. ogródek restauracyjny pokazany na 
elewacjach i na rzucie. Okno na elewacjach dot. ogródka. Drzwi 
DZ2 dot. budynku.

21.04.2023

253 projektowa
W kartach materiałowych dla recepcji strona nr 2  znajduje się dywan wykonany według projektu indywidualnego średnica 200cm, brak informacji w 
przedmiarze proszę o informację czy należy to wycenić.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Tak.

21.04.2023

255 projektowa
W przedmiarze  w dziale 2 Wykończenie posadzek jest informacja: oszklenie otworu w posadzce – szkło bezpieczne i jest podana ilość 1,90m2 – brak 
informacji w dokumentacji. Proszę o uszczegółowienie.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Element występuje min. na rzucie parteru, w pom. nr 29.010 
(numeracja pomieszczenia z PW rewizja A) oraz na stosownym 
przekroju.

21.04.2023

264 projektowa
Czy istniejące drzwi D34 (wejście główne przedsionek – budynek 26) i drzwi D35 (drzwi historyczne restauracji – budynek 28) mają zostać poddane 
renowacji, czy należy uwzględnić wykonanie nowych?

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Elementy winny zostać poddane renowacji zgodnie z programem 
prac konserwatorskich (w trakcie uzgodnienia z WUOZ). Zakres 
zostanie zaktualizowany w rewizji B PW (po uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023

311 projektowa
Ściany działowe budynku nr 28 na poziomie parteru na rzucie oznaczono jako murowane gr. 12cm, jednak na przekroju ściany działowe w kuchni 
oraz rozdzielni kelnerskiej posiadają oznaczenie SWs17 tj. ściana wewnętrzna działowa „16” w lekkiej konstrukcji szkieletowej. Prosimy o wskazanie 
materiału do wykonania ścian działowych na parterze budynku nr 28.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Poprawny jest opis przegrody budowlanej na zestawieniach 
warstw. Zaktualizowany rzut zostanie wydany do dn. 27/04/2023. 21.04.2023

313 projektowa
Pytanie dotyczy istniejącego stropu żelbetowego na poziomem +4 w budynku nr 26 przeznaczonego do wzmocnienia. Czy na trasie 
nowoprojektowanych belek stalowych można wycinać żebra żelbetowe? Czy wskazane żebra będą do odtworzenia lub połączenia z belką stalową. 
Jeżeli nie można, to jakie jest rozwiązanie tej kolizji?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Żebra wycinać w miejscach nowych belek stalowych. Nie ntrzeba 
ich odtwarzać. 21.04.2023

315 projektowa

 5.Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości dla:
Poz. od 405 do 424 łączna ilość posadzek wynosi 303,60 m2 a wg. projektu jest 352,61 m2.
Poz. 499  wykonanie przedścianek ściany istniejące wg. przedmiarów jest 5688,08 m2 a wg. projektu jest ok. 7704 m2.
Poz. 4, 74, 518, 576 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku jest 207,96+211,84+237,39+404,23=1061,42 m2 a 
wg. projektu jest 1300 m2. Prosimy o weryfikację czy do wyliczeń przyjęto pogłębianie piwnic w bud. 28 i 29.
Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do wyceny oraz czy brakujący zakres prac należy wycenić w kosztorysie dodatkowym?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Proszę traktować przedmiary jako materiał pomocniczy i opierać 
się na PW. Przedmiary zostaną zaktualizowane w rewizji B PW (po 
uzgodnieniu z WUOZ).

21.04.2023



316 projektowa

 6.W załączonym przedmiarze o nazwie „1 Architektura i Konstrukcja HRO – zerowy 27.03.2023” brakuje pozycji oraz zakresu związanego z:
 a.odbicie istniejących tynków wewnętrznych wraz z usunięciem gruzu, odczyszczenie muru i zagruntowanie - poziom nadziemia. Zgodnie z wykazem 

warstw z powierzchni większości istniejących ścian należy usunąć wszystkie tynki, wyprawy (ok. 15tyś m2 odbicia tynków w części nadziemia).
 b.tynki cementowo-wapienne i gipsowe ścian zgodnie z warstwami ok. 5tyś m2
 c.tynki gipsowe sufitów w tym na siatce stalowej ocynkowanej na wszystkich kondygnacjach (w tym także nad sufitami podwieszanymi z uwagi na 

spełnienie REI)
 d.gładzie gipsowe w poziomie podziemia
 e.ściany murowane z bloków wapienno-piaskowych
 f.izolacja przeciwwodna posadzkowa w pom. mokrych piwnic dla etapu I
 g.przegłębienia/studnie/separatory żelbetowe zgodnie z przekrojami o nr. od 16 do 24 na rysunki K- 00-00 i K-00-01 (beton, zbrojenie, izolacja)
 h.wykonanie mikropali pod posadowienie szachtów windowych

 i.stropy SŻ.P.05 oraz SŻ.P.06
 j.docieplenie wełną mineralną ścian klatek schodowych od wewnątrz wraz z wykonaniem wyprawy ok 870m2
 k.izolacja CONLIT
 l.wykonanie napraw przy użyciu zapraw PCC III oraz zabezpieczenie stali zbrojeniowej istniejących płyt i belek stropowych przeznaczonych do 

wzmocnienia
 m.obudowa stropu i słupów stalowych stropu nad siłownią (bud. 29) z płyt ogniochronnych do odporności REI120
 n.wykonanie podlewek cementowych z zaprawy wyrównawczej przy montażu belek HEA220 dla stropu nad +5 bud. 26
 o.wylanie płyty żelbetowej na istniejącym stropie dla stropu nad +5 bud. 26
 p.obudowa trójstronna belek stalowych przy użyciu płyt GLASROC F (Ridurit) gr. 20+20 mm np. dla stropu nad +5 bud. 26 i innych
 q.obudowa stropów z płyt ogniochronnych do odporności REI120 dla: stropu WPS nad +2,+3, +4 bud 26 (korytarze)

 r.obudowa stropów z płyt ogniochronnych do odporności REI60 dla: stropu antresoli bud 28
 s.wzmocnienie istniejącego stropu na belkach stalowych nad +3 bud. 28 wraz z obudową stropów z płyt ogniochronnych do odporności REI120
 t.kołki zespalające Nelsona dla wszystkich stropów wzmacnianych lub nowoprojektowanych na belkach stalowych
 u.belki B20.5.1 i B21.5.1 w stropie klatki schodowej KL01 wraz z ewentualnym zabezpieczeniem ppoż.

Czy wymienione zakresy prac należy przyjąć do wyceny?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Pytanie niezrozumiałe.

21.04.2023

330 projektowa
Czy w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu z zakresu etapu I znajdują się instalacje lub urządzenia (np. centrale wentylacyjne, kanały 
wentylacyjne, rury gazowe, C.O., kanalizacja) niezbędne do funkcjonowania istniejącego hotelu w kamienicach nr 28 i 29, które będą wymagać 
przełożenia na czas prowadzonych prac? Prosimy o wskazanie takich elementów.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Nie.
21.04.2023

331 projektowa Czy w budynkach występują materiały szkodliwe przeznaczone do rozbiórki i utylizacji np. azbest, papa?
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Papa poszycia dachowego w miejscach przeznaczonych do 
wymiany poszycia (patrz: rzut dachu architektury). 21.04.2023

337 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie co będzie z pomieszczeniem stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej się na ostatniej kondygnacji budynku nr 26. Czy 
wskazane pomieszczenie podlega remontowi? Co z zabezpieczeniem urządzeń na czas remontu?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Nie podlega remontowi.
21.04.2023

342 projektowa
Kiedy możemy spodziewać się „uzupełninie zakresu 02”? Będą tam uzupełnienia dotyczące sieci i przyłączy, musimy mieć czas na przygotowanie 
ofert.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Pytanie niezrozumiałe.
21.04.2023


