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Załącznik

215 projektowa
Proszę o informację czy drzwi na Ip w przy klatce 3 o wymiarach 123/223 oznaczone jako XX  są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie 
kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Okno balkonowe O59 w ścianie w klasie odporności pożarowej 
REI120, nieotwieralne, szklenie bezpieczne. Uzupełniono opis na 
rzucie . Dodano okno w zestawieniu stolarki. 28.04.2023

216 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 26.201, 26.205, 26.206 na poziomie IIp o wymiarach 90/200 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę 
o przesłanie kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Są to drzwi w ściankach przeszklonych. W zakresie zabudowy 
meblowej. Wg karty materiałowej. 28.04.2023

217 projektowa Proszę o informację czy drzwi na IIp w przy klatce 3 o wymiarach 124/224 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie kart materiałowych.
Thursday, March 30, 

2023 2:25 PM

Okno balkonowe O59 w ścianie w klasie odporności pożarowej 
REI120, nieotwieralne, szklenie bezpieczne. Uzupełniono opis na 
rzucie . Dodano okno w zestawieniu stolarki.

28.04.2023

218 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 26.301, 26.305, 26.306, 29.306 na poziomie IIIp o wymiarach 90/200 są w zakresie przetargu? Jeśli tak 
proszę o przesłanie kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Są to drzwi w ściankach przeszklonych. W zakresie zabudowy 
meblowej. Wg karty materiałowej. Drzwi  w pomieszczeniu 29.306 
uwzględnione są w zestawieniu. Na rzucie uzupełniono opis drzwi 
D20 do pomieszczenia łazienki dla NN.

28.04.2023

219 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 26.313 przy klatce schodowej nr.1 na poziomie IIIp o wymiarach 90/200 są w zakresie przetargu? Jeśli 
tak proszę o przesłanie kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Tak . Są to drzwi do klatki schodowej. Uwzględniono w 
zestawieniu. 28.04.2023

220 projektowa
Proszę o informację czy drzwi na IIIp w przy klatce 3 o wymiarach 124/223 oznaczone jako XX  są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o przesłanie 
kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Okno balkonowe O59 w ścianie w klasie odporności pożarowej 
REI120, nieotwieralne, szklenie bezpieczne. Uzupełniono opis na 
rzucie. Dodano okno w zestawieniu stolarki.

28.04.2023

221 projektowa
Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu 26.401, 26.405, 26.406 na poziomie IIIp o wymiarach 90/200 są w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę 
o przesłanie kart materiałowych.

Thursday, March 30, 
2023 2:25 PM

Są to drzwi w ściankach przeszklonych. W zakresie zabudowy 
meblowej. Wg karty materiałowej. 28.04.2023

257 projektowa
Prosimy o skorygowanie błędnego oznaczenia okien O8 i O10 ( zamiennie) na rzutach 3go i 4go piętra budynku nr 26,  oraz skorygowanie  podanej w 
wykazie stolarki okiennej ilości okien O10 -widnieje „0” . Również lokalizacja piętrowa okien O8 i O10 w wykazie jest błędna.

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Skorygowano oznaczenie okna O8  na rzucie . Okno O8 znajduje 
się na 3 piętrze w ilości 1szt. Skorygowano oznaczenie okna O10 
usytuowane na rzucie 4 piętra. Skorygowano informacje w tabeli w 
zakresie ilości okien. 

28.04.2023

258 projektowa
Na rzutach 3go piętra budynku 26 część okien oznaczona jest jako O7B, prosimy o poprawienie wykazu stolarki okiennej i wyjaśnienie czym te okna 
różnią się od O7?

Thursday, March 30, 
2023 3:36 PM

Okna O7 od okien O7B różnią się nieznacznie wymiarami. Jest to 
ten sam typ okna. Usunięto literę B w oznaczeniach na rzutach. 
Pozostawiono oznaczeni O7. W zestawieniu ilość okien  jest 
poprawna. Zgodnie z uwagą na zestawieniu stolarki pkt. 2: 
„Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać 
żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem 
wykonawcy jest  sprawdzenie wymiaru w naturze…”.

28.04.2023

263 projektowa
Czy dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń technicznych zaznaczonych na rzucie poziomu -1 sekcji B (rys. A-B1b) znajduje się w zakresie przetargu? 
Czy dostawa i montaż drzwi do istniejącego i rozbudowywanego pomieszczenia węzła cieplnego (nie zaznaczone na tym rysunku) jest objęta 
przetargiem (jak w opisie „Technologia węzła cieplnego”)? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie zestawienia A-Z03.

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Dostawa i montaż drzwi do istniejącego i rozbudowywanego 
pomieszczenia węzła cieplnego jest objęta przetargiem. Na 
rysunkach uzupełniono opis drzwi oraz w zestawieniu dodano ilość 
(2szt. D14, 2szt. D42).

28.04.2023

265 projektowa

Prosimy o doprecyzowanie na rzutach oraz ujęcie w zestawieniach i podanie opisów dla drzwi:
  1.wewnątrzlokalowych w pokojach hotelowych (po 3szt. na poziomach +2, +3, +4) budynku 26 
 2.wejścia do zewnętrznej przestrzeni technicznej w poz. +4 budynku 28 (przy osi P/24)
 3.pomieszczenia w poz. -1 budynku 29 (przy osi J/30)
 4.wewnętrznych w poz. -1 budynku 29 przy osi Ł i L-Ł (w rejonie szybów wind W04 i W05)

Monday, April 03, 
2023 1:29 PM

Ad 1) Są to drzwi w ściankach przeszklonych. W zakresie zabudowy 
nietypowej meblowej. Wg karty materiałowej;
Ad 2) Wejście jest oznaczone na rzucie. W zestawieniu dodano 1 
szt. drzwi o symbolu D14;
Ad 3) Dodano opis drzwi w poz. -1 budynku 29 (przy osi J/30) D46. 
Dodano drzwi w zestawieniu;
Ad 4) Na rzucie oznaczono drzwi wewnętrzne w poz. -1 budynku 
29 przy osi Ł i L-Ł symbolem D44, D45. Drzwi dodano w 
zestawieniu stolarki.

28.04.2023

266 projektowa
Drzwi DW2 wykazane na wykazie stolarki jako „ przeznaczone do renowacji” parter budynku nr 27 od podwórza są drzwiami współczesnymi  bez 
walorów historycznych . W tym przypadku wskazana byłaby wymiana na nowe. Prosimy o zajęcie stanowiska w/s.

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Drzwi DW2 przeznaczyć do wymiany. Ujęte w zestawieniu.

28.04.2023

267 projektowa
Na parterze budynku 27 od strony ulicy Św. Gertrudy znajdują się drzwi wejściowe nie opisane na rzucie i nie wymienione w wykazie a widoczne na 
elewacji , które mogłyby podlegać renowacji , prosimy o zajęcie stanowiska w/s.

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Drzwi oznaczono na rzucie DW11. Dodano w zestawieniu do 
renowacji.

28.04.2023



268 projektowa
Prosimy o określenie czy drzwi do pomieszczenia odpadów i istniejącej trafostacji,  które nie zostały wymienione w wykazie stolarki drzwiowej 
(podwórze budynku nr 27) podlegają wymianie czy pozostają w stanie niezmienionym?

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Drzwi oznaczono na rzucie DW12 i DW13. Ujęto w zestawieniu.

28.04.2023

272 projektowa

Prosimy o weryfikację poprawności rozwiązań technicznych w obrębie warstw posadzkowych P01-P04. Warstwa styropianu twardego EPS100 
przewidzianego do prowadzenia instalacji powinna być pod styropianem akustycznym a nie nad nim (podczas wykonywania jastrychu styropian 
akustyczny osiada nawet 1 cm co spowodowałoby nieplanowane przemieszczenie)   
2 - Jastrych cementowy
3 - Warstwa rozdzielająca
4 - Akustyczny styropian podłogowy (Superakustic)
5 - Płyty styropianowe EPS typu dach-podłoga
6 - Płyta stropowa żelbetowa
Rysunek zaczerpnięty ze strony Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Friday, April 07, 2023 
8:52 AM

Przyjęte projektowo rozwiązanie techniczne jest prawidlowe. 
Użyty materiał akustyczny w tym przypadku styropian akustyczny 
Austrotherm STK EPS T ma ściśliwość w klasie CP2 (osiadanie max. 
2mm). Możliwa jest zamiana na wełnę mineralnej szklaną np. 
Isover TDPT o ściśliwości także CP2. 28.04.2023

293 projektowa
Prosimy o potwierdzenie wykonania poziomej izolacji ścian fundamentowych (iniekcja niskociśnieniowa) w ścianach wewnętrznych piwnicznych 
budynku nr 26 (w części poza zakresem opracowania)?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

W zakresie pomieszczeń przynależących projektowo do inwestycji.
28.04.2023

294 projektowa
Czy podłogi na gruncie w piwnicach budynku nr 26 zakres opisany jako „poza zakresem opracowania” przeznaczone są do wymiany wraz z 
wykonaniem nowych płyt betonowych i izolacji poziomej pod posadzką?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Standardowo posadzki nie są przewidziane do wymiany. Tylko 
jeżeli w trakcie prac związanych z podbijaniem fundamentów 
posadzki w Budunku 26 ulegną uszkodzeniom to wymieniamy je 
lub naprawiamy.

28.04.2023

295 projektowa
Prosimy o podanie zakresu prac na powierzchni ścian wewnętrznych i zewnętrznych w piwnicy kamienicy nr 26 zakres opisany jako „poza zakresem 
opracowania”. Czy należy wycenić usunięcie wypraw tynkarskich do warstwy cegły na wszystkich ścianach i nałożenie nowych tynków WTA oraz malowanie 
wysokoprzepuszczalną farbą silikatową?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

W zakresie pomieszczeń przynależących projektowo do inwestycji.
28.04.2023

296 projektowa Czy w pomieszczeniach przyłączy zlokalizowanych w piwnicy bud. 26 należy wymienić tynki na sufitach?
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

W zakresie pomieszczeń technicznych przynależących projektowo 
do inwestycji należy tynki wymienić. 28.04.2023

303 projektowa Brak izolacji termicznej ściany SWs11 na poziomie +5 kamienicy nr 26. Czy we wskazanym przypadku nie ma konieczności docieplenia przegrody?
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Przegroda jest zaprojektowana poprawnie.                                           
(wg rys.01-26-ROY-PT-A-W2 Wykaz warstw ściany wewnętrzne)                                                                                        
SWs11 -  ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA "15" (EI60) 
W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ 
POMIĘDZY POKOJAMI HOTELOWYMI I KORYTARZEM
 U=1,00 W/Km² (obliczeniowe U=0,42 W/Km²                                        
- 2x farba lub tapeta (wg projektu wnętrz)
- 2,5 cm Podwójne opłytowanie płytami akustycznymi typ A gr.1,25 
cm
- 10,0 cm Stelaż systemowy z profili akustycznych z wypełnieniem 
z wełny mineralnej o gęstości min. 14 kg/m³
- 2,5 cm Podwójne opłytowanie płytami akustycznymi typ A gr.1,25 
cm
2x farba lub tapeta (wg projektu wnętrz)
Uwaga:
- Konstrukcja ścian z systemowych profili stalowych kotwionych 
bezpośrednio do elementów konstrukcji (ściany, warstwy 
konstrukcyjne stropów) 
z użyciem taśm izolacji akustycznej 
- Ościeża otworów drzwiowych należy wykonać z profili 
ościeżnicowych wzmocnionych, kotwionych do podłoża i stropu 
kątownikami systemowymi
- Izolacyjność akustyczna RA1= 62 dB, RW= 64 dB
- Poziom szpachlowania PSG 4 (Q4)
Marka referencyjna Rigips system 3.40.06 AKU lub równoważna    
Między korytarzem hotelowym a poddaszem przewidziano 
przegrodę SWs19 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA "15" (EI120)                                            
W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ 

28.04.2023

333 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie zapisów występujących w warstwach nr P29, P29a, P30, P30a „Istniejące zabezpieczenie p.poż REI 60 do weryfikacji”, 
„Elementy istniejącego stropu wymagają szczegółowej weryfikacji na etapie wykonawstwa pod względem: konstrukcji, zabezpieczenia p.poż. oraz 
zabezpieczenia akustycznego”. Po czyjej stronie jest weryfikacja oraz co będzie w przypadku niespełnienia warunków?

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

W zakresie GP po uzyskaniu informacji dodatkowych od inwestora 
(dokumentacja p. wyk. aranżacji restauracji "Pod Wawelem").

28.04.2023

334 projektowa
Prosimy o wyjaśnienie zapisów występujących w warstwach nr P29 i P29a „8,0 cm Płyta żelbetowa (wg projektu konstrukcji)”. W projekcie 
konstrukcji nie ma informacji o wykonaniu nowej płyty żelbetowej. Gdzie dokładnie znajduje się lokalizacja tego stropu – brak oznaczenia na 
przekrojach.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Płyta zostanie uzupełniona w ostatnim wydaniu Projektu 
Technicznego. Warstwy P29 oraz P29aprzewidziano dla stropow 
znajdujących się nad restauracją "Pod Wawelem" w lokalizacji 
między osiami nr: 2-5/A-B; 9-13/E-F.

28.04.2023

335 projektowa

Prosimy o weryfikację oznaczeń warstw na projekcie. Na przykład:
- strop nad +3 bud. 27: przekrój P19 opisany jako +4/poddasze nieogrzewane ze stropem na belkach stalowych IPE 240 jednak w konstrukcji widnieje 
zapis o stropie WPS,
- strop nad +2 bud. 26 w części nad restauracją „Pod Wawelem”: przekrój P18, w której występuje sklepienie ceglane.

Tuesday, April 11, 
2023 8:25 AM

Zweryfikowano oznaczenia warstw (wg zaktualizowanych 
rysunków przekrojów w dn. 27/04/2023).

28.04.2023



336 projektowa Brak opisu warstw KLw01 I KLw02.
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Opis warstw zostanie uzupelniony w ostatnim wydaniu Projektu 
Wykonawczego. 28.04.2023

338 projektowa Prosimy o podanie rodzaju istniejącego stropu nad klatką schodową KL1 (w miejscu wykonania otworu klapy dymowej).
Tuesday, April 11, 

2023 8:25 AM

Zostanie zweryfikowany na etapie budowy. Konstrukcja pod 
wzmocnienie stropu oraz osadzenie klapy wg projektu konstrukcji. 28.04.2023

350 projektowa Opis i rysunek drzwi wewnętrznych D3 są rozbieżne. Jaką wielkość przeszklenia należy przyjąć do wyceny?    
Thursday, April 13, 

2023 11:02 AM

Nie ma rozbieżności pomiędzy rysunkiem a oznaczeniem drzwi 
D3EIS60. Drzwi z litera S oznaczają dymoszczelność a nie szklenie.

28.04.2023


